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Priifbericht Emgangsdatum; 14.11.20148

Auftragsnummer;  18-05655 Untersuchungsende: 26.11.2018
Freigabedatum: 26.11.2018

Kohlensir, 105, 34119 Kassel - Legionellen

Material: Trinkwasscr
Kunde: 932564
Proba Herkounft
0ol Kohlenste. 103, 34119 Kassel - Vorlaul WW, BNV
0oz Eohlenstr. 105, 34119 Kassel - dirkulation, PNV
003 Kohlenstr. 105, 34119 Kassel - 8.00 links, App. 802, Bad, TWB, Einhebelmischarmatur
04 Kohlenstr, 105, 34119 Kassel - B.0G milte, App. 804, Bad, HWEB, Einhebelmischarmatur
003 Kohlenstr, 105, 34119 Kassel - 8,004, App, 801-807, Herren Bad, HWB, Einhebelmischarmatur
HoG Kohlenstr, 105, 3419 Kasse! - 8.0G rechis, App. 807, Bad, HWB, Einhebelmischarmatur
007 Kohlenatr, 105, 34119 Kasse] - 8.0G, App, 808/809, Bad, HWB, Einhebelmischarmaiur
008 Kohlenstr. 1035, 34119 Kassel - 8.0G, App. 810/81 1, Bad, HWB, Einhebelmischarmatur
0oy Kohlenstr, 105, 34119 Kassel - 8.0G, App, 812, Bad, HWH, Einhebalmischarmatur
0l Kohlenstr, 105, 34119 Kassel - .00, App, 813, Bad, HWB, Einhebelmischarmatur
Perzenlich balends Gesallsehaftorin Uhnwellsymiene Marlwig Anselurii
Waksarik Betedlipnnspessllselull atbb GrbH & Ca KG Rivlall Breifscheddsir, 24
Aantsgesiolt horburg HRR 4634 Arntsgeciclt Marbarg 33037 Mprbury
HRA 3660 Tel. 1 D642 1-30008- 10
CoschFtsilliee ; Bax - 0642 L-30908-44
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Umwelthygiene

Staatilch anerkannts Untersuchungsstalle nach § 15 Abs. 4 Trinkwl 80
b (( DAKKS
Marburg GmbH & Co KG Abilditbent e DN BN TSOUIED 17028:2005 Lve { REE’IIMIH
fel e Allndivipaapiel o
P LG 0
Untersuchungs-Nr. (Labor): 18-05655-001

Probenahmestelle:
Entnahmedatum [ -ubrzeit:
Analysedurchiibrung:

Entnahmestellen-CODE (Labor):

Kohlenstr, 105, 34119 Kasscl - Vorlauf WW, PNV

13.11.2018 14:45

13112018 14:45-26.11,2018 12:23

32-564-11-L-00

Probenshumer: Dipl.-lng. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN 180 19458 / DIN ISC- 5366743
Probenstais: Analvsenzweel b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzworie: Verordoung iber die Qualitilt von Wasser flir den menschlichen
Gebranch{ Trinkwasserverordaung - Trinkw ) 08.01 2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26,11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter YVerfahren Erpebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Wassersmperatur DM 38404-4 (1976) 70,1 °C 0.1
Wesseriomperatur 2 (Maximal — [DIN 384044 (1976) 74,3 o0 0,1
erreichte Temperatur)
Legende: NG = Maghweisgrenes, DG = Bostimmungsgrenes, Felldrwck = Ubarschreitung der Grenae
Anlage 3 Teil 2 -Sperzieller Indikatorparameter
Paramaier Verfahren Ergebnis Einheit Greng- G
1845 Richtwerte
Legionelly species KBEAOO ml (TN EN 130 11731 Teil 2 ] KBEAO0mL 100

und Empfehlvng UBA:

Systemische Untersuchungen

auf Leglonelien (2012)
Volwmen zur DN EM IS 11731 Tail 2 1 ml
Ergebrisberechnung vor wid Empfehlung UBAS
Legionetla zpec, Sysiemische Untersuchungen

auf Legioneflan (2012}

Legends:

Kommentare:

M= Nachwelsprenze, BG = Bestimmungagremee, Fettdruck = Uberschreitung der Grense

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVKCl-Sureltisungbehandlung,

Beurteilung der Probe:

Deer technische Mafnahmenwerl von 100 KBL/ 100 mi wurde -nichl- {iberschritten!
Es wurden weder im Direkiverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legioncllen nachgewiesen,

Parstnalieli laleads Geselisehafterin: Denwalthy giese Marbirg Anschrilt:
Wakark Baledipongspesciiachait mbH CmiH & Co KG Fondalf B lscheddyr, 24
Auntsgericht Morbure HER 4634 Aamtsgeniehl Morbuacg FIUAT Mbarbury,

Geschiifisliihver @
Dr. Heidi Badesdiisela
Boatbaring Greb-Bender
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Umwelthygiene
Marburg GmbH & Co KG

Untersuchungs-Nr. { Labor):

Probenahimestelle:
Entmahmedatum £ -uhrzeit:

Staallich ararsannts Untersuchungssteils nach § 15 Abs 4 Trinkea

Abcraditiens prch D BN 1E0VIES 1 10250005

18-05655-002

am T,
Ay

,

e
Hamire {{ DAXYS
R Beutcie
g AlbrmEresiigsiels

LU R TR 1R ]

Kohlenstr. 105, 34119 Kassel - Zirkulation, PNY

13.11.2018 [4:50

Analysedurchflihrung; 13112018 14:50 - 26.11.2018 12:23
Entnalimestellen-CODE (Labor): 32-564-11-L-01
Probenshmer: Dipl-lng. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIW EN 180 19458 / DIN 180 3667-3
Probenstatus: Analysenzwecl b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grrenzwerle: Verordnung (iber die Qualitit von Wasser fr den menschlichen
Gebrauch{ Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum; 14.11.2018
Ahlesedatim: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Groppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter
Parameter Wi falwen Erpebnis Einheit Grenz- BG
Richtwerts
Wasscricmperalur [N AR404-4 {19764) 56,7 e i1
Wasserlemperatur 2 (Maximal DTN 38404-4 {1976) 58,5 G 0,1
errcichte Temperafur)
Legende: M= Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgeenze, Fettdruck = Diberschreitung der Grenze
il 2 -Spezicller Indikatorparameter
Parameter Verfahren Ergebnis Hinheit Grenz-/ BG
Richtwerle
Legionella species KBEA M ml DN EN IS 11731 Teil 2 ] FERE100m] 101
und Empfehlung UBA:
Syslemische Untersuchungen
aut Logionetlen (2012)
Wolumen zur DM EN 150 11731 Teil 2 1 il
Erpebnisberochnung von und Emplehlung UBA:
Legione]ls spec. Systemische Untersuchungen
aisl Legionellen (2012)

Legende:

Kommentare:

NG = Machweisgrenze, BG = Bestiinyngsgrenze, Fatdruck = Uherschreilong der Crenze

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HOVKCI-Sureldsungbehandlung.

Beurtellung der Probe:

Det technische Mabnahmenwert von 100 KBE00 ml worde -nicht- Uberschritien!
Es wurden weder im Dirgktverfahiren noch im Membranfiltrationsverfihren Legionellen nachgewicsen.

[erstinlich hafends Gessllsshabernin:
Wakuok Baleiligiepsgaselschall mbH

Unsivelibypione Marbarg

Gimbll d Co KO

Angeldl
Rl Dreitschcidsic. 24

Auntsgericht Marburg HRE 4656

Greschiiftsfithrer ;
T Heid Dades-Fisclor
Fatharivs Greb-Tanglr
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U mWﬂlth.yglﬂﬂﬂ Staaflich anerkanate Untersuchungsstslie nach 515 Abe. 4 Trinke sl
Marcurg GmbH & Co KG Ackiditien nnek DIN EN 150HIEC 17025:2002 l‘.ﬁi’{%ﬁ, {( DAk Eﬁﬂlm
Lyl AL LB el el
PG40 00
Untersuchungs-Nr, (Labor): 18-05655-003
Probenahmestelle: Kohlenstr. 105, 34119 Kassel - 8.0G links, App. 802, Bad, HWB,
Finhebelmischarmatur
Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11.2018 13:55
Analysedurchfithrung: 13.11.2018 13:55 - 26.1 | 2018 12:23
Entnahmestallen-CODE (Labor); 32-564-] 1102
Probenchiner: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DN EN IS0 19458/ DIN 180 3667-3
Probengtatus: Analyzenzweck b
Probenmalrix: Trinkwaszer
Grenzwerte: Werordnung tiber die Qualitiit von Wasser fir den menschlichen
Giebrauch( Trinkwasserverordnung - Trinkw ) 08.01.2018
Ansatzdatum; 14.11.2018
Ablesedalum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Ankapge 4 (Gru ische Parameter {Indilkatorparameter
Parameter Verfahren Ergebnis Cinheit Grenz-/ BG
[ Richtwerte
Wasscricmperalur DIN 3B404-4 (1976) 50,9 R i1
Wassertemperatur 2 (Maximal  [DIN 3544 (19745) 59.5 &l 0l
wrreichie Temperatur)
Legende: MG = MNachweisgrenze, B( = Bestimmungsgeeze, Fetidmck = Uherschretung der Grenee
nlape 3 Teil 2 -Spewicller Indikatorparameter
Paramater Verfiahren Ergebmis Einheit Grenz- BG
Richrwerte
lapionelia specics KBE/N00 ml  |THN EN 180 11731 Teil 2 B EBE/1{Hml 100
und Tmplehliung LIEBA:
Systemische Unlersuchungen
auf Legioncllen {2012)
Wolumen zur DIN EN IS0 11731 Teil 2 [ 0 ml
Erpebnizberechnung von und Empfehlung TTHA:
1.egionells spee, Systemische Untersuchungen
auf Legionallen (2012}
Lemende: NG = Nachweisgrenze, BG — Bestimmungsgrenze, Fertdrock = Uberschrailvmg der Grenzo
Kommentare:
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVKCl-SHureltsunghehandlung,
Beurteilung der Probe:
Der technische Malnahmenwert von 100 KBE/ 00 ml wurde -nicht- therschritten!
Das Ergebnis wird sis dem Membranfilirationsansatz mit 100 ml Probenvolurmen bestimmt.
Persinbich aftesls Gesellachaftasing Lol hygiese bMaburg Ansehrifi
Wakmiik Beteilipun pagesellschall nibH GmbH & Co kG Pl I Boabseheddste. 24
Amzgeneht Markarg FIRB 4630 Auslsgencht Marbory 35037 Murbury

Guoschliftsfibliver ;
13 Heidi Bodes-Fischer
Kasharinn Cireb-Booder
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LJ Imwe 1 [h}" g 1ene Staallich enerkannte Untarsuchurgsstella nech § 15 Abs, 4 Trnkwy f‘.:;-t;-r;i.ai-‘:
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Untersuchungs-Nr, (Lalbor):
Prohenahmestelle:

Entnahmedatum / -ubrzeit:
Analysedurchithrung;

Entmahmestellen-CODE (Labor):

18-05035-004

Kohlenstr. 105, 34119 Kassel - 8.0G mitle, App. 804, Bad, HWE,

Einhebelmischarmatur

153.11.2018 14:00

13.11.2018 14:00 - 26.11.2018 1223

32-364-11-L-03

Probenehmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN IS0 19458/ DIN IS0 5667-3
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatriz; Trinkwasser
Grenzwerts: Verotdnung tiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauchi Trinkwasserverordnung - Teinkw ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2003
Anlage 3 Teil 1 und An e A) - Chemtische Parameter (Indikato
Parameler Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwene
Wassoriemperatur MM 38404-4 (1976) 40,2 i & 0,1
Wissertetnperatur 2 (Maximal  |DIN 384044 (1976) 407 23 0,1
crrzichic Temperatur)
Legenier MO = Machweisgrenze, BG = Restimmungsgronze, Felitdruok = Dberschieiiung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Legionella species KBE/AO0m]  |DIN EN 130 11731 Teil 2 % KRET00m] ihY
und Emplehlung URA;
Systemische Untersuchiungen
aul Tegionellen (2012)
Volumen zur DEN EM [SO 11731 Teil 2 100 1l
Ergebnisberechnung von und Empfiehlung UBA:
Legionalla spec. Systemische ntersuchungen
auf Legionellen (2012)
Legende: MO = Machweisgrenze, BG = Bestimmungsarenze, Fetlduck = Dherschioinung der Grenz
Kommentare:
e Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVKCI-Saureltsungbehandlung,
Beurteilung der Probe:
Der techinische MaBnahmenwerl vor 100 KBE/100 mi wurde -nicht- tiberschritlen|
1Das Fraebnis wird aus dem Membranfiltrationsansatz mit 100 ml Probenvolumen bestimmt.
Parstuliah hadftenbs Oesellschalezio: Urnswedtlaysens Marbang Ansehaill
Walckrile Betzilipunpapesellsubal mbH Cienabt & Co KG Ridalf Sreitrheids=r. 24
Arnlsperele Marburg HRS $656 Mimisperichit Macharg 35037 Magburg

Geschilftsflihrer :
12, Heich Bodoa-Fischer
Fatharinn Greb-Blendbear

Selte 5 von 11

HELA 3669

Tal : DA 213090410
Fax s 0642 T-RE0E-4d

26,1 L2018 - Th-05655




Umwelthygiene
Marburg GmbH & So kG

Staalich anerkannts Untarsuchurgestells nach § 13 Als. 4 Trinkw
(( DAKKS

LIFRLT
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Abkroilition mack DI Ed ISOREES 17005 2004

15-05655-005

Kohlenstr, 105, 34119 Kassel - 8.0G, App. 801-807, Herren Bad, HWRB,
Einhebelmischarmatur

13112018 14:10

12112018 14:10 - 26112018 12:23

F2-564-11-L-04

Untersuchungs-Nr. (Labor);
Probenahmestelle:

Entnahmedatum ¢ -uhrzeit:
Analysedurchfithrimg:
Entnahmestellen-CODE (Labor):

Probenehmer: Dipl.-lng, Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN IS0 19438 / DIN IS0 5667-3
Probenstalus: Analyvsenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Gronzwerte: Verordnung fiber die Qualitht von Wasser filr den menschlichen
Gebrauch{ Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: [4.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter
Paratieler Verfahren Ergebmniz Einheit Grenz-/ B
Richtwerte
Wasscricmperalur DIM 38404-4 (1976) 53,9 Lk 0,1
Wassertemperatur 2 (Maximal [T 38404-4 (1976) 63.6 i 1
errcichts Temperatury
Legends: MG = Machweisgrenze, BG = Bestinmunasgrenze, Fairdruck = U berschreitung der Grenze
1 Teil 2 -Spezicller Indikatorparameter
Paramater Verfehren Ergebnis Einheit Grenz BG
Richtwerle

Leglonella species KBEON ml |DIN EN 150 11731 Teil 2 0 KBE100m] 140

und Emplehlong UBA:

Systemische Untersuchungen

auf Legionellen (2012}
Volumen zor DTN EN [S0 11731 Feil 2 1 mi
Ergebnisborechnung von und Empfehlung TiBA:
legionella spec. Syztemische Unlersuchungan

aul Legionellen (2012)

Legende:

Kommentare:

MO = Machwsisgrenze, 3G = Destimmunpsprenze, Fetidnuck = Oberschieitng dor Grenes

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVKCI-Sdureldsungbehandlung,

Beurteflung der Probe:

Der technische Mafinahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- iiberschritlen!
[is wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfilirationsverfahren Legionellen nachgewiesen.

Porstinlizh hallende Gesellackabternin:
Wakwrik Beteiligengspesetlclatt nkH

Umpwelslyy gisne Marlsrg

CmbH & Co KG

Angehrifl :
Hibatf Breitesheddsr, 24

fomisgarichl Marborg HIUB £634

Gresehifftafblirar =
s, Heidi Badea-Fizcher
Fontharing Greb-idenchr
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Umwelthygiene
Marburg GinbH & Co KG

Untersuchungs-Nv. (Labor)
Probenahmestelle:

Entnahmedatum ¢ ~ubrzeit:
Analysedurchilithring,

Entnahmestellen-CODE (Labor)

Probenehmer;
Probenahime nach:
Probenstatus:
Probenmatrix:
Crenewerte:

Ansatzdatum:
Ablesedatum:

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)

Staatlch anerkennla Untarsuchungsstelle nach § 15 Abs. £ Trinkw

Adskredinen nael BN BEH ISOHITRC | TI25: 2005

18-05655-000

4
Sarzih,

9 {(pauis

DD AEEGLY 00

Kohlenstr, 105, 34119 Kassel - 8.0G rechts, App. 807, Bad, HWE,

Linhchelmischarmatur

[3.11.2018 14:15

13.11.2018 14:15 -26.11.2018 12:23

32-564-11-L-05

Dipl-Inp. Reinhard Prison, Umwelt Consull
DIN EN 180 19458 / DIN IS0 5667-5

Analysenzweck b
Trinkwasser

Verordnung Uber die Qualitht von Wasser filr den menschlichen
Gebranch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

14.11.2018
26.11.2018

Parameter Verfahren FErgebnis Einheit Grone- B
Richiwerts
Wassemempe rlur DIt 384044 (1976 b el 0!
Wasseremperatur 2 (Maximal  |DIN 384044 (1976) 7.8 i 0,1
errcichte Temperatury
Legends: MG = Muchweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Pelldeuck = eerschroitung der Grenee
Anlage 3 Teil 2 -Spezicller Indikatorparameter
Parameter WVerfahren Ergebnis Einhsit Grenz-/ BG
Richtwerte
Legionelia species KBE/ D0 ml  [DIN ENISCHI 731 Teil 2 0 KEE1D0m] 130
und Erapfehlung UBA!
Systemische Untorsuchungen
auf Legionetlen {2012)
Yolumen wur DIN EN IS0 11731 Teil 2 1 ml
Trgebnisberechnung von und Emplehlung UBA:
Legionella spec. Svstemische Uriersuchungen
auf Legioncllen (2012}

Legende:

Kommentare:

MO = Machweisgreaze, B0 = Destimmmmgsgrenze. Fetidnick = Uberschreitung der Jrenze

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVKCL-Shurelbsungbehandlung.

Beurtellung der Probe:

Dier technische Manahmenwert von 100 KBEAGO ml wurde -nichi- Giberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfilirationsverfabren Legionellen nachgewiesen.

Perstinliel lafende Goesallschaftenm:
Wakuik Beteilignmigsgesellsnft abH

Umwelhypiere Marburg
GinsH & Co EG

Anszhirill
Rudalf Freitecheidsr, 24

Amtsgerichl Macburg HRE 4434

Geschliftsfiliver ¢
1 Healdi Bodes-Fizcher
Katharinn Greb-Havder
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Aandspericht blarkarg
HIA Jaak

35037 Madirg
Tel.: DE42 13050810
T 064 213090 R-44
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Umw E’:Iﬂ]}’g lenc Staatlich anerkannte Untersuchungsstells fach § 15 Abs. 4 Trinkwd' 00

T
Marburg GmbH & Co KG Amtkreditien tinzh DN FRISOATC 170252008 ,.;:51:?& ':( Dﬂk}iﬁmﬁ
A Akrphtenped e
nALIR5E Al Ba
Untersuchungs-Nr. (Labor): 18-05655-007
Probenahmestelle: Koblenstr. 105, 34119 Kassel - 8.0G, App. §058/809, Bad, HWB,
Einhchelmischarmatur
Entnahmedatum / -uhrzeit; (3.1 12018 14,20
Analysedurchfithrung: 13.11,2018 14:20-26.11.201 % 12:23
Entnahmestallen-CODE (Labor): 32-504-11-L-06
Probenshmer: Dipl.-Ing, Reinhard Prizon, Umwelt Consull
Probenahme nach; DIN EN IS0 19458/ DIN 150 56673
Probenstatus: Analvsenzwecl b
Probenmatrix: Trinkwasscr
Granzwerte: Verordnung ther die Qualitdt von Wasser filr den menschlichen
Gebrauch( Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: [4.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Paramoter WVerfahren Ergebiis Binheit Girenz-/ BG
Richtwerte
WnssErtemseraius DI 2R4M-4 (1976) 62,1 o .1
Wasseriemperatur 2 (Maximal | DIN 38404-4 {19746) 68.5 KLE 0.1
erreichie Temperar)
Legende:  Nii = Machwelsgrenze, BU = Bestimmun gsgrenze, Petidruck = Uberschroitung der Grenee
dilator
Parameter Verfahren Frgebnis Einhzit Grenz-/ BG
Richlwerte
Legionella species KBE/OG ml |DIN EN IS0 11731 Teil 2 Ll KBEA00m] 100
und Empfehlung LTBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionallen (2012)
Volumen zur DI EN 180 11751 Teil 2 | 1l
Ergebnisberechnung von umct Ernplehlung UBA:
Leglonella spec, Svstemische Untersuchungen
auf Legioncllen (2012)

Legends, MO = Nachwrisgrenze, BG = Dostinmmmgsgrenze, Fettdrick = Uherschreiieng der Grenze

Kommentare:
I¥e Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCIKCL-Saureltis unghehandlung,

Beurteilung der Probe:
Der technische Malnahmemwert von 100 KBE/100 ml wurde -nichi- iberschritten!
Fs wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfilirationsverfahren Legionellen nachgewiesen.

Perztnlich hafiemiz Goaellachaflacin Uimwealilygiens Maturg Ansehrifl
Wakwiik Beacil orgsyesellsehall mbE GimbE & Co KG Toudodf Breitechesdsr, 24
Alntsgericht Marbuog HRD 40636 Anigpeiell Marburg 35017 Marbwre

HEA 3o Tel. : Oped21-30005- 10
Goscha frsfil lorer Tt U6d421-30908-44

e, Hekl Bodes-Fischer
Eoathazing Cirel-Hendon Saijte 8 van 11 J6:1 13518 - 1805653



LUm W’ﬂ]lhygi ene Staallich anarkahnte Untersuchungsstelie nach § 15 Abs. 4 Trinkw!/ .
cos, ([ DALLS

Marburg GmbH & CoKG Abreditier aneh DTN FN SOEC 170252005 i
e

Untiersuchungs-Nr. {Labory: 18-05655-008

Probenahmestelle; Kohlenstr. 105, 34119 Kassel - 8.0G, App. 810/811, Bad, HWB,

Einhchelmischarmatur

Entnahmedatum ¢ -uhrzeit; 13.11.2018 14:25

Analvsedurchiithrung: 13012008 14:25-26.11.2018 12:23
Entnahmestellen-CODE {Labor); 32-564-11-L-07

Probenchmet: Dipl.~Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult

Probenshme nach, 1IN EN 180 19458 / DN 80 3667-3

Probenstais; Analysenaweck b

Probepmatrix; Trinkwasser

Grenzwerte: Verordimung tiber die Qualitit von Wasser filr den menschlichen

Gebrauch{ Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08012018

Apsatzdatum: 14.11.2018

Ablesedatum: 26.11.20138

Anlage 3 Teil 1 und Aulage 4 ¢ A) - Chemische Parameter {Indikator

Parameter Verfahren Ergebnis Binheit Grenz-/ BG

Richiwerte

Wisserlemperatuy DI 384044 (1976} 5360 “C a,l
Wassertomperatur 2 (Maximal — [DIN 38404-4 {1976) 67.4 b &) 0,1

erreichie Tomperalue) |

Legende: MG = Nachwoisgrenes, DG = Bestimmungsgrenze, Pettdrick = Uberschreitung der Grenze
nlape 3 Teil 2 -Spezieller Indikia rameter

TParameter Yerfahren Ergebnis Einheit Grenz- BG
Richtwerte
Legionella species KBE/LOOml  |DIN EMISO 11731 Teil 2 i [KBEADOmI 10

und Empfehiung TIBA:
Systemische Untersuchungen
wif Legionellen (2012)

Valumean zur DIN EW IS0 11731 Teil 2 | el
Ergebnisherschnung von und Emplehlung UBA:
Legionella spee, Systemische Untersuchungen

auf Legionellen (2012)

Legende: 1403 = Machweisgrenze, BG = Bostimmumgsgrenze, Fairdiuck = Uberschreitung der Grenze

Kommentare:
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVE.CI-SHureldsungbehandlung,

Beurteilung der Probe;
Der technische Mabnahmenwert von 100 KBE/ 100 ml wurde -nicht- (iberschritten!
Es wurden weder im Dircktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen.

Perstbnliels laftends Gesallsalnffus: Uimwelluy gheiee Mackurgg Ajpsshnl
Wakurdk Paledligungpesclischaf il CinbH & Oy KO Fudelf Breitsclheidesr, 24
Anstagsricht Marirg HRE 4636 Amtzgecichit hiagaurg FE03T Macturp

HEA 36 Tl a2 390810
Creachiftefiliver : Fim 4T 200544

Dir. Hlzidi Bades-lischar
Katliznlisn Greb-Beider Seaite 8 van 11 28.11.201% - 18-05631



Lmwel I,h}’ gl cne Staalich anaranma Untersuchurgsstella nach & 15 Abs. 4 TeRkwY

Marburg GmbH & Co KG Abtereditier tach THN EM IS0 EC 1702 5 2005 Dﬁk}:,‘sﬂ“,w
ARbrlingsngaisie
RALE [ Ex R T g
Untersuchungs-Nr. {Labor): 18-05655-009
Probenahmestelle: Kohlenstr. 105, 34119 Kassel - 8.0G, App. 812, Bad, TTWI,
' Finhebelmischarmatur
Entnghmedatum ¢ -uhreeit: 13.11L.2018 14:30
Analysedurchfithrung, 13112018 [4:30-26,11.2018 12:23
Eninahmestellen-CODE (Labor): 32-564-11-L-08
Probenehmer,; [ipl.-Tng. Reinhard Prison, Umwelt Consilt
Probenahme nach: DTN BN 150 19458 / DIN 180 5667-3
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grefzwerte: Verordnung tber die Qualitit von Wasser [lir den menschlichen
Gebrauch({ Trinkwasserverordnung - Trinkw¥ ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26112018
Anlage 3 Teil 1 un lage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter {Indikatorparameter
Parametet Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ RG
Richtwerte
Wassertemperatur DN 384044 ([976) 53,9 A 0]
Wasserlemperatur 2 {Maximal  |DIN 384044 {15976) 663 b B i1
errcichte Temperalur)
Legende; M= Machweisgrenze, DG = Bestimmunzsgrenzs, Feltdruck ~ Uberschreiteng der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter Werfahren Ergebnis Einheit Cirenz-/ BG
Richiwerle

Lapionelln species KBEAGI ml | DTN EN 150 11731 Tail 2 0 KBE100m] 100

und Emplehlung UBA;

Systemizche Untevsuchungen

auf Leglonellen {2012)
Volumen zur DN EN SO 1173 Teil 2 1 ml
Erpebaisherechnung von und Empfehlung UBA:
Legianella spec. Systemische Untersuchungen

auf Legionellan {2012)

Legende; MG - Nachweisgrenze, B = Bestimmunasgrensee, Fettdmck = Ubcrschreffung der Gremee

Kommentare:
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCI'KCl-Shureldsungbehandhing.

Beurtellung der P'robe:
Der technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- Gberschritten
Fs wirden weder im Direkiver fahren noch im Membran Gltrationsverfahren Legionetlen nachgewissen,

Perstnlicls hnflangde Oesellschafesmn: Uuyweslthoraiene Markiry Anachuift
Wakik Betcilizunpegesellsahz i mbH LinbH & Co KG Rodalf Brebtschzidsn, 24
Mmisgerich arburg FHRS 4656 fumeegeirell Matbirng 35037 Bnrburg

HRA 2650 Tal. ¢ 0643 1-30908- 1%
Geachliftsfithrer Faoe | 63130008 44

Tor, Heidi Bodes-Freeher
Hatharing GrebBender Seite 10 von 11 26112008 - 1805655



Umwelth YElene Staatlch ansrkannte Uniersuchungsstelle nach § 15 Abs 4 Trinkwly 000,
11 ey
Marsurg GmhH & CoKG Adrlmeditics wrel DI BN 1500TRC 170252005 et {{ UﬂkEE.—m
Hul g Albrgiimpaangaigio

LU RS L IH R B ]

Untersuchungs-Nr. (Labor)
Probenahmestelle:

Fntmahmedatom / -uhrzeit:
Analvsedurohfilhrimg:
Entnahmestellen-CODE (Labork:

L5-05655-0110

Kohlenstr. 105, 34119 Kassel - 8.0G, App. 813, Bad, HWE,
Einhebelmischarmatur

(3.11.2018 1435

13112018 14:35-26.11.2018 12:23

32-564-11-1L-00

Dipl-lng. Reinhard Prison, Umwelt Consult
DIN EN [5¢0 19458 / DIN I50 5667-5

Probenshmer:
Probenghme nach;

Probenstalus: Analysenaweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwette: Yerordnung tiber die Qualitit von Waszer fllr den menschlichen
Gebrauch{ Trinkwasserverordaung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatom: 14.11.2018
Ablesedatum: 26,11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Paramater yerfahren Ergebnis Einheit Greng-/ B
Richtwerte
Wassertemperalur D 38404 -4 (1974 56,1 & 01
Wasserterperator 2 (Meximal  JIN 384044 (1876) (3.6 e 0,1
errcichte Temperatur)
Legende: MG~ Nachweisgronme, Bt = Bestimmungsgrenze, Fetidruck - Uberschreitung der Grenee
Anlage il 2 -Spezicller Indikatorparameter
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerie
Legionelln species KBEAOD ml DI BN [S0 11731 Teil 2 0 K EE L O0m] [
und Empfehlung UBA:
Sysfemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Vaolumen rur TEN EM 120 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisbercchnung von und Emplehiung UBAS
Leglonalla spee. Systemische Untersuchungen
auf Legionéflen (2012)

Lepends: NG = Machweisgrenee, BG = Testimmungsgrenze, Fetidmick = Uberschreitung der Grenze

[Kpmmentare:
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCI/KCL-Stureldsunghehandlung,

Beurtcilung der Probe:
Der technische Manahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- Gberschritten!
s wurden weder im Direlcverfahren noch im Membzanfiltrationsverfabren Legionellen nachgewiesen.

et i e R memssssssabnnns

[3, Briigel L. Lot
Laburkaimin Mikrchiclogiz rTA

K. Greb-Bender

Studentenwerl Kassel
Umwell Consult Dipl. Ing. Reinhard Prison

Verteiler

Perztnlich belends Gezelizchafierin: Uhmnwellhygaea Sacburg Angehell )
Witkurlk Beteiligungsgeselizehafll mbH GmbH & Coltd Fudolf Breiisclsidsie 24
Amisgerichl Madborg HRB 4636 Aendayaricht Marourg 35037 Mashwrg

FIR A 3aid T, 06423090810

Geach&eshllrer ¢ Fitg * DA 21 - 3080044

13r. Hedds Bades-Fizscher

Kathaning GrabSembs 512018 - 18-05655
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