Umwelthygl ene Staallich anerkannts Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Marburg GmbH & Co KG Aklereditiers nnch DTN EN ISO/IEC 17025:2005
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Untwelthyglene Marburg GmbH & Co KG - Rudolf Breitscheidstr, 24 - 35037 Marburg

Ansprechpartner;  Dr, H. Bodes-Fischer
Studentenwerk Kassel K GrebBeoics

Universititsplatz 1 Telefon: 06421-30908-10

Telefax; 06421-30908-44
34127 Kassel Mail: Info@umwelthygicne-marburg.de

Webseite: www.umwelthygiene-marburg,de
Dok. Nr.: D-23883
Ort, Datum; Marburg, 26.11.2018

Priifbericht Eingangsdatum; 14,11.2018

Auftragsnummer:  18-05653 Untersuchungsende; 26.11.2018
Freigabedatum: 26.11.2018

Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - Legionellen

Material: Trinkwasset
Kunde: 9323564

Probe = |Herkunft

Q01 Ludwig-Mohr-Str, 1, 34117 Kassel - Vorlauf WW, BNV

002 Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - Zirkulation, PNV

003 Ludwig-Mohr-Str, 1, 34117 Kassel - 2.0G, Bad im Flur, HWB, Einhebelmischarmatur

004 Ludwig-Mohr-Str. I, 34117 Kassel - 2.0G, App. 208, HWB, Einhebelmischarmatur

005 Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 2.0G, App. 209, W5, Einhebelinischarmaur

006 Ludwig-Mohr-8tr, 1, 34117 Kassel - 2.0G, App. 210, HWB, Einhebelmischarmatur

007 Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 2.0G, App. 211, HWB, Einhebelmischarmatur

008 Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 3.0G, App. 302, HWB, Einhebelmischarmatur

009 Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 3.0G, App. 303, HWB, Einhebelmischarmatur

010 Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 3.0G, App. 304, HWB, Einhebelmischarmatur

011 Ludwig-Mohr-tr. 1, 34117 Kassel - 3.0G, App. 305, HWB, Einhebelmischarmatur

Parsonlich haftende Gesellsohafterin: Umwelthygiens Marburg Ansehrift :
Wakurik Beteiligungspesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf Breitscheiclstr. 24

Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

HRA 3669 Tel, : 06421-30908-10
Geschiiftsfiihrer : Fax : 06421-30908-44
Dr, Heidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender Seite 1 von 12 26.11.2018 - 18-05653




Umwelthygiene

Marburg GmbH & Co KG

Untersuchungs-Nr. (Labor):

Staatiich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Alceediticrt nnch DIN EN ISO/EC 17025:2005

18-05653-001
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Probenahmestelle: Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - Vorlauf WW, PNV
Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11.2018 12:00
Analysedurchftthrung: 13.11,2018 12:00 - 26.11.2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor): 32-564-09-L-00
Probenchmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN IS0 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung iber die Qualitit von Wagser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11,2018
Anlage 3 Tejl I und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter Verfahren Ergebnis-  [Einheit Grenz-/ BG
: = Richtwerte | -
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 59,1 °C 0,1
Wasscrtemperatur 2 (Maxima! ~ [DIN 38404-4 (1976) 62,5 °C 0,1
erreichte Temperatur)
Legende: NG =Nachwsisgrenze, BG = Bestimmungsgretize, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spemeller Indikatorparameter
Parameter o Verfahren Ergebnis-  |Binheit - Grenz-/ " BG
= : 3 it Richtwerte
Legionella species KBE/100 ml [DIN EN ISQ 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN EN ISO 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehlung UBA:
Legionella spec. Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestmmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Kommentare:

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgie mit HCI/KCl-Sturelésungbehandlung.

Beurteilung der Probe:

Der technische Mafinahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- iiberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen.

Peredndich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Angchrift :
Wakurik Beteiligungsgesellschiaft mbH GmbH & Co KG Rudolf Breitscheidstr, 24
Amisgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

HRA 3669 Tel, ; 06421-30908-10

Geschiiftsfithrer ;
Dr, Heidl Bodeg-Fischer
Katharina Greb-Bender
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26,11.2018 - 18-05653




Umwelthygiene

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV %
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Untersuchungs-Nr, (Labor): 18-05653-002
Probenahmestelle: Ludwig-Mohr-Str, 1, 34117 Kassel ~ Zirkulation, PNV
Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11,2018 12:05
Anatysedurchfithrung; 13.112018 12:05-26.11.2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor): 32-564-09-L-01
Probenehmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach.: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix; Trinkwasser
Grenzwette: Verordnung tlber die Qualitéit von Wasser filr den menschlichen
Gebrauch(Ttinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter i ’Verfahren : ‘Ergebnis Einheit - ‘Grenz-/ BG
: e ' Richiwerte :
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 56,1 °C 0,1
Wassertemperatur 2 (Maximal  [DIN 38404-4 (1976) 56,1 °¢ 0,1
etreichte Temperatur)
Legende: - NG =Nachweisgrenzs, BG ~ Bestimmungsgronze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezleller Indikatorparam eter
Parameter- e Verfahren Ergebnis’ Einheit © Grenz/ | BG
; B : Richtwerte £
.Legionclla species KBE/100 m] DIN ENISO 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN EN ISO 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehlung UBA:
Legionella spec, Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Kommentare:
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCI/K Cl-Stureltsungbehandlung,
Beurteilung der Probe:
Der technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- lberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen,
Perstinlioh haftends Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrift «
‘Wakurik Beteiligongsgesellschaft mbH GubH & Co KG Rudolf Breitscheidstr. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg
HRA 3669 Tel. : 06421-30908-10
Geschfiftsflilirer ; Fax ; 06421-30008-44

Dr, Heidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender
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Umwelthygiene

Marburg GmbH & Co KG

Untersuchungs-Nr. (Labor):

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelie nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Akkreditiort tinch DIN EN ISO/ABRC 17025:2005

18-05653-003
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Probenghmestelle: Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 2.0G, Bad im Flur, HWB,
Emhebelmlscharmatur
Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11.2018 11:15
Analysedurchfihrung: 13.11.2018 11:15 - 26.11,2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor): 32-564-09-1.-02
Probenehmer: Dipl.-Ing, Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatuys: Analysenzweck b
Probenmatrix; Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung tiber die Qualitit von Wasser flir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwassetverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11,2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemlsche Parameter (Indikatorparameter)
Parameter ; . Verfahren S Ergebms Einheit Grenz-/ BG:
‘ Richtwerte
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 48,3 °C 0,1
Wassertempetatur 2 (Maximal  |DIN 38404-4 (1976) 50,9 °C 0,1
erreichte Temperatur)
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indlkatorparameter
Parameter ' Verfahren ' " Ergebnis Einheit Grenz-/
- S F . _ Richtwerte

Leglonella species KBE/100 m! [DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100

und Empfehlung UBA:

Systemische Untersuchungen

auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN EN ISO 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehlung UBA:
Legionella spec. Systemische Untersuchungen
: auf Legionellen {2012}

Legende:

Kommentare:

NG =Nachweisgrenze, BG = Best'-meungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Die Untersuohung auf Legionellen erfolgte mit HCL/KCl-S#urelssungbehandlung.

Beurteilung der Probe:

Der technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 m1 wurde -nicht- iiberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahron Legionellen nachgewiesen,

Perstinlich haftende Geseltschafterin: Umnwelthygiene Marburg Anschrift :
Wakurik Beteilipungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf Breitscheidstr. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

HIRA 3669 Tel. : 06421-30908-10
Geschitftstithrer : Fax ; 06421-30908-44

Dr, Heidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender
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Umwelthyg] €he Staatllch anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrnkwV M
Marburg GmbH & Co K& Aldcreditiort nnch DIN EN ISQ/EC 17025:2005 K :\ - {( p‘}kﬁfﬁm
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Untersuchungs-Nr. (Labor): 18-05653-004
Probenahmestelle: Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 2,0G, App. 208, HWB,
Einhebelmischarmatur
Entnahmedatum / -uhrzeit; 13.11.2018 11:20
Analysedurchfiibrung; 13.11.2018 11:20 - 26.11,2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor): 32-564-09-L-03
Probenehmer; Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach; DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung tiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdgtum: 14,11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter . O |Verfahren | 7 Ergebnmis - |Finheit " Grenz+/. CBG
' e ¢ : S : : Richtwerte
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 50,4 °C 0,1
Wasserterperatur 2 (Maximal ~ {DIN 38404-4 (1976) 56,8 °C 0,1
erreichte Temperatur)
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter - |Verfahréen - Ergebnis Einheit Grenz/ - BG
: _ : i Richtwerte
Legionella species KBE/100 ml  |DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN EN ISO 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisherechnung von und Empfehlung UBA:
Legionetla spec. Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsprenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Kommentare:
Die Untersuchung auf Legionelien erfolgte mit HCVKCl-S#ureldsungbehandlung.
Beurteilung der Probe:
Der technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- tiberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen.
Perstnlich haftende Goesellsohafterin: Umwelthygiene Marburg Angchrift :
Waiurik Beteiligumigsgesallschaft mbH GmbH & CoKG Rudolf Breitsoheidsir. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg
HRA 3669 Tel. : 06421-30908-10

Geschiifisfilhrer ;
Dr. Heidi Bedes<Fischer
Katharine Greb-Bender
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Umwelthygl ene Staatlich anerkannie Untersuchungsstells nach § 15 Abs. 4 Trinkwy A,
Marburg GmbH & Co KG Addreditiert nnels DIN EN ISO/IEC 17025:2003 j;lﬂ Sy « mkﬁﬁ

: s
T Alkeedisehmpiaty
BLIBLGEN3 B0

Untersuchupgs-Nr. (Labor):
Probenahmestelle:

Entnahmedatum / -uhrzeit:

18-05653-005

Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 2.0G, App. 209, HWB,
Finhebelmischarmatur

13.11.2018 11:25

Analysedurchfilhrung; 13.11.2018 11:25 - 26.11.2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor): 32-564-09-L-04
Probenehmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung Uber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Angatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter {Verfahren . T  Ergebnis - [Binhett | . Grenz/ BG .
' » 1 : ‘ & Richtwerte
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 36,8 E® 0,1
Wassertemperatur 2 (Maximal  |DIN 38404-4 (1976) 45,9 °C 0,1
erreichte Temperatur)
Legende; NG =Nachweisgrenze, BG = Begtimmungsgrenzs, Fetidruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter =~ o Verfahren . =~ Ergebnis Einheit © | . Grenz/ BG
‘ e .« . it Richtwerte
Legionella species KBE/100 m!  [DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 KBE/100m! 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN EN ISO 11731 Teit 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehlung UBA:
Legionella spec. Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fetidruck = Uberschreitung der Grenze

Kommentare:
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCI/KCl- Stureldsungbehandlung,

Beurteilung der Probe:
Der technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- iberschritten!|
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfilirationsverfahren Legionellen nachgewiesen,

Persdniich haftende Gesellsohafterin: Utnwelthygiene Marburg Ansclurify ;
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbE GmbH & Co KG Rudolf Breitscheidsir, 24
Amitsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

HRA 3669 Tel, : 06421-30908-10

Geschilftefithrer : Fax : 06421-30908-44

Dir, Heidi Bodes-Fiacher
Katharina Greb-Bender

Seite 6 von 12 26.11,2018 - 1805653



Umwelthygiene

Marburg GmbH & Ca KG Aldveditiort nach DIN EN ISO/EC 17025:2005

Untersuchungs-Nr. (Labor): 18-05653-006

Staatiich aherkannte Untersuchungestalle nach § 15 Abs, 4 TrinkwV
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Probenahmestelle: Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Xassel - 2.0G, App. 210, HWB,
Einhcbelmischarmatur
Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11.2018 11:30
Analysedurchfiihrung: 13,11.2018 11:30 - 26.11,2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor); 32-564-09-1-05
Probenshmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN ISQ 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerteo; Vetordnung iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen
Gobrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parametor (Indikatorparameter)
Parameter - i Verfahren e Ergebnis - [Binheit | ~Grenzy | BG
-, . = .1 Richtwerte [
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 42,9 ¢ 0,1
Wassertemperatur 2 (Maximal ~ [DIN 38404-4 (1976) 52,8 °C 0,1
erreichte Temnperatur)
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter B Verfahren = . Ergebnis  [Binheit | - Gremzv/ | BG
Legionella species KBE/100 ml  {DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Volumen zur DINENISO 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechoung von und Empfehlung UBA:
Legionella spec. Systemische Untersuchungen
| auf Legionellen (2012) ]

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Feftdruck = Uberschreitung der Grenze

Kommentare zn einzelnen Methoden:

DIN EN ISO 11731 Teil 2 und Empfehlung UBA: Systemische Untersuchungen auf Legjonellen (2012):

Begleitflora, die das Legionelienwachstum beeinflussen und das Ziihlergebnis verfilschen kann,

Kommentare;
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCI/KCI-S4ureltsungbehandiung,

Beurteilung der Probe:
Der technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- iiberschritten!

wurde nachgewiesen.

Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen.

Perstnlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiens Marburg Anschrift :
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf Breitacheidstr, 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

HRA 3669 Tel, : 06421-30908-10
Geschilfisfilhrer : Fax ; 06421-30908-44
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender Seite 7 von 12 26.11,2018 - 18-05653




Umwelthygiene

Marburg GmbH & Co KG

Untersuchungs-Nr. (Labor):

Steatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 Trinkwy

Alkdereditiert nnch DIN EN 1ISQAEC 17025:2005

18-05653-007
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Probenahmestelle: Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 2.0G, App. 211, HWB,
Einhebelmischarmatur

Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11.2018 11:35

Analysedurchfiihrung; 13.11.2018 11:35 - 26.11.2018 15:19

Entnahmestellen-CODE (Labor):; 32-564-09-L-06

Probenehmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult

Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN 180 5667-5

Probenstatus: Analysenzweck b

Probenmatrix: Trinkwasser

Grenzwerte; Verordnung tiber die Qualitit von Wasser flir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

Ansatzdatum: 14.11.2018

Ablesedatum: 26,11.2018

Anlage 3 Teil 1 und Aplage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)

Paramgter :  |Verfahren v Ergebnis Einheit - | . Grenz/ BG ./
' L i _ : s - Richtwerte
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 39,7 °C 0,1
Wassertemperatur 2 (Maxima] ~ [DIN 38404-4 (1976) 52,5 “@C 0,1
erreichte Temperatur) :

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG =Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter ' Verfahren Exgebnis [Binheit Grenz</ | BG. .
: : e ‘ B : Richtwerte ‘
Legionella species KBE/100 ml {DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen {2012)
Volumen zur DIN EN ISO 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehlung UBA:
Legionella spec, Systemische Untersuchungen
] auf Legionellen (2012)

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschrsitung der Grenze

Kommentare:

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCI/KCI-S4ureldsungbehandlung.

Beurteilung der Probe:

Der technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- iberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfilirationsverfahren Legionellen nachgewiesen,

Perstnlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrift ;
Walkurik Beteitipungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf Breitscheidstr, 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgerioht Marburg 35037 Marburp

HRA 3669 Tel, : 06421-30908-10
Geschilftsfilhrer ; Fax : 06421-30908-44
Dr. Hoidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender Seite 8 von 12 26.11.2018 - 18-05653




Umwelthygiene

Staailich enerkannte Untersuchungsstells nach § 15 Abs. 4 TrinkwV S, T
Marburg GmbH & Co KG Abkreditlert nach DIN BN ISOAEC 17025:2005 @m {( mkks
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Untersuchungs-Nr. (Labor): 18-05653-008
Probenahmestelle: Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 3.0G, App. 302, HWB,
Einhebelmischarmatur
Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11.2018 11:40
Analysedurchfithrung: 13.11.2018 11:40 - 26.11.2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor); 32-564-09-L-07
Probenchmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach; DIN EN ISO 19458 / DIN IS0 5667-5
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerto; Verordnung tber die Qualitit von Wasser fur den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum; 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter " [Verfahrem - ‘Ergebnis -~ [Rinheit | ~ Grenz/ |  BG
e . : g s | Richtwerte
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 25,9 °C 0,1
Wassertemperatur 2 (Maximal  |DIN 38404-4 (1976) 48.8 °C 0,1
erreichte Temperatur)
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung det Gronze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter © |Verfahren - Ergebnis . [Binheit . Grenz-/ BG
‘ ol [ ' ' ' ' Richtwerte :

Legionella species KBE/100 ml  [DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100

und Empfehlung UBA:

Systemische Untersuchungen

auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN ENISO 11731 Teil 2 1 ml!
Ergebnisberechnung von ud Empfehlung UBA:
Legionella spec. Systemische Untersuchungen

: aut Legionellen (2012) |

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Pettdruck = Uberschreitung der Grenze

Kommentare zu einzelnen Methoden:

DIN EN IS0 11731 Teil 2 und Emp

fehlung UBA: Systemische Untersuchungen auf Legionellen (2012):

Begleitflora, die das Legionellenwachstum beeinflussen und das Zighlergebnis verfilschen kann, wurde nachgewiesen.

Kommentare:

Die Untetsuchung auf Legionellen etfolgte mit HCVKCl-Ssureldsungbehandlung,

Beurteilung der Probe:

Der technische Mafnahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- ifberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen.

Peradnliol haftende Gesellschafterin:

Umnwelthygiene Marburg Anschrift ;

‘Walurik Beteiligungagesellschaft mbH GinblI & Co KG Rudolf Breitscheidsir. 24
Auntsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgerioht Marburg 35037 Marbug
HRA 3669 Tel. : 06421-30908-10

Geschiiftsfiihrer :
Dr, Heidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bendar

Fax : 06421-30908-44
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Umwelthygiene

Marburg GmbH & Co KG

Untersuchungs-Nr. (Labor):

Probenahmestelle:

Entnahmedatum / -uhrzeit:

Staatiich anerkennte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs, 4 Trinkwy

Alckredlitiert nnch DIN EN ISOAEC 17025:2008

18-05653-009

Ludwig-Mohr-8tr. 1, 34117 Kasse! - 3.0G, App. 303, HWB,

Elnhebelmlscharmatur

13.11.2018 11:45

W;g,,” ,
LRI R

Rl

Analysedurchfithrung; 13.11.2018 11:45 - 26.11,2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor): 32-564-09-L~08
Probenehmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix; Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung tiber die Qualitéit von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter g Verfahren = ¢ Ergebnis - [Binheit | Grenz/ BG
. N Richtwette
Wassertcmperatur DIN 38404-4 (1976) 36,9 °C 0,1
Wassertemperatur 2 (Maximal ~ |DIN 38404-4 (1976) 46,2 °C 0,1
etreichte Temperatur)
Legends: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Snezleller Indikatorparameter _
Parameter - . {Verfahren . Ergebnis Einhejt . Grenz-/ BG
SETRRRY = : : ] S Richtwerte
Legionella species KBE/100 ml  [DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN EN ISO 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehiung UBA:
Legicnella spec. Systemische Untersuchungen
| |auf Legionellen (2012)

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Ubetschreitung der Grenze

Kommenitare:

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVKCI-S4ureltsungbehandlung,

Beurteilung der Probe:

Der technische MafBnahmenwert von 100 KBE/100 ml wurde -nicht- tiberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen.

Perstntich heftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrift :
Walurik Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf Breitscheidstr, 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amitsgerioht Marburg 35037 Marburg

HEA 3669 Tel. : 06421-30908-1¢
Geschiiftsfithrer : Fax : 06421-30908-44

Dr. Heidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender
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Umwelthygiene

Marburg GmbH & Co KG

Untersuchungs-Nr. (Labor):

Staallich anerkannte Untersuchungsstelie nech § 15 Abs. 4 TrinkwV

Aldereditiert nach DIN EN ISOAEC 17025:2005

18-05653-010

A
s | DAKKS
o ™ RNl —

DL IBLGH-0L 00

Probenahmestelle: Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 3.0G, App. 304, HWB,
Einhebelmischarmatur
Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11.2018 11:50
Analysedurchfithrung; 13.11.2018 11:50 - 26.11.2018 15:19
Entnahmestellen-CODE (Labor); 32-564-09-L-09
Probenehmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatus: Anpalysenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordaung iber die Qualitit von Wasser filr den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08,01.2018
Ansatzdatun; 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil 1 und Aniage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter Verfahren ‘ - Ergebnis Einheit - Grenz-/ BG .
. : : Richtwerte
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 27.6 °C 0,1
Wassertemperatur 2 (Maximal ~ [DIN 38404-4 (1976) 53,0 °C 0,1
etreichte Temperatur)
Legende: NG =NMachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikaterparameter
St - Vertahren Einheit . . Grenz# | - BG
zil : ' o Richtwerte
Legionella species KBE/100 ml  {DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 KBE/100ml 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN EN ISO 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehlung UBA:
Legionella spec. Systemische Untersuchungen
auf Legionellen {2012)

Legende:

Kommentare:

NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVKCl-S#ureldsungbehand lung.

Beurteilung der Probe:

Det technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 m! wurde -nicht- tiberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen,

Perstnlich haftende Gesellschafterin; Umwelthygiene Marburg Anschrift :
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf Broitscheidstr. 24
Amtsgericlit Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

HRA 3669 Tel. : 06421-30908-10

Geschilftsfilhyer :
Dr. Hoidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender
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Umwelthygl ene Staatlich anerkannte Untersuchungsstella nach § 15 Abs. 4 TrinkwV i,

Marburg GmbH & Co KG Abkeditiort nneh DIN EN ISOAEC 17025:2005 g{% «- D“}ki{&' -
kil T Akl ieaangustel ¢
LLYU RS 1R R
Untersuchungs-Nr. (Labor): 18-05653-011
Probenahmestelle: Ludwig-Mohr-Str. 1, 34117 Kassel - 3.0G, App. 305, HWB,
Linhebelmischarmatur
Entnahmedatum / -uhrzeit: 13.11.2018 11:55
Analysedurchfihrung: 13.11.2018 11:55 -26.11.2018 15:19
Entnahmestellen~-CODE (Labor); 32-564-09-1L-10
Probenehmer: Dipl.-Ing. Reinhard Prison, Umwelt Consult
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-5
Probenstatus: Analysenzweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordoung Uber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 14.11.2018
Ablesedatum: 26.11.2018
Anlage 3 Teil T und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemlsche Parameter (Indikatorparameter)
Parameter Verfahren . Ergebms ~ |Einheit " Grenz-/
- s _Richtwerte -
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 45,4 °C
Wassertemperatur 2 (Maximal  |DIN 38404-4 (1976) 52,8 °C
erreichte Temperatur)
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter- ‘ Verfahren " Ergebnis Einheit . Grenz+/
- —li= . : : Richtwerte
Legionella species KBE/100 mi  [DIN EN ISO 11731 Teil 2 0 |KBE/100ml 100
und Empfehlung UBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)
Volumen zur DIN EN IS0 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehlung UBA:
Legionella spee, Systemische Untersuchungen
I auf Leglonellen (2612)
Legends: NG =Nachweisgrenze, BG =~ Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Kommentare:
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCYKCl-S#ureldsungbehandlung,
Beurteilung der Probe:
Der technische MaBnahmenwert von 100 KBE/100 m] wurde -nicht- Giberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen.
r. H. es-Fischer K. Greb-Bender D, Briigsl ¥ L.Luft
Laborleiterin Mikrobiclogie MTA
Verteiler: Studentenwerk Kassel
Umwelt Consult Dipl. Ing. Reinhard Prison
Perstnlich haftende Gesellschafterin; Umnwelthygiene Marburg Anschrift ;
Wakutik Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf Breitscheidstr, 24
Amiggericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg
HRA 3669 Tel. : 06421-30908-10
Gaschiftsfdtirer : Fax : 06421-30908-44

Dr. Heidi Bodes-Fischer
Katharina Grob-Bendsr Seite 12 von 12 26.11,2018 - 18-05653



