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Priifbericht Eingangsdatum; 16.08.2018
Auftragsnummer;  18-04075 Untersuchungsende: 28.08.2018

Freigabadatum: 28082018

Weserstr, 28, 34125 Kassel - Legionellen
Material: Trinkwasser
Kunde: Q32564
Pribe Herkunft
i} Wesarstr, 28, 34125 Kassal - Vorlaul WW, PNV
iz Weserstr, 28, 34125 Kassel - Zirkulation, PNV
0013 Weserstr, 28, 34123 Kassel - Zimmer 701, Bad, Handwaschbecken, Eimhebelmischarmatur
i) Weserstr, 28, 34125 Kassel - Zimmer 703, Bad, Handwaschbecken, Finhebelmischarmatyr
s Wesersie, 28, 34125 Kassel - Zimmer 706, Bad, Handwaschbecken, Einhebelmischarmatur
06 Weserstr. 28, 34125 Kassel - Zimmer 708, Bad, Handwaschbecken, Einhebelmischarmatur
ooy Weserste, 28, 34125 Kassel - Zimmer 703, Bad, Handwaschbecken, Einhebelmischarmatur
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Umwelthygiene
Marourg GmbH & Co KG

Stealich anerkannte Untersugnungsstelle nach § 18 Abe, 4 Trinked

Alckreditiort nneh DN BN IS0MIEC FRO25: 2008

foesns ({ DAKKS
Ef‘--:..." Erdisticl
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Alklivpampilsle

LORER RS BT Ml
Untersuchungs-Nr. (Labor): 1 B~ 07 5-001
Probenahmestelle; Weserstr. 28, 34125 Kassel - Vorlauf WW, PNV
Entnahmedatum / -ubrzeit; 15082018 08:10
Analyvsedurchfithrung: 15082018 08:10- 28082018 1328
Entnahmestellen-CODE ( Labor): 32-564-0]-1.-00
Probenehmer: Hetr Aleksandar Kostic
Probenahme nach: DN IS0 5667-5 / DIN EN 180 19458
Probenstatus: Analysenzwoeck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung iiber die Gualitit von Wasser filr den menschlichen
Gebranchi Trinkwasserverordnung - Trinkw ) 08.01.2018
Ansatedatiom: 16082018
Ablesedatum: 28.08.2018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameater Verfahren Ergebnis Einheit Greng-/ BG
Richlwerte '
Wassertemperilur DN 34044 {1976) 64,3 G 1
Wasscrtemperator 2 (Maximal | DIN 38404-4 (1976) 66,7 I 0,1
crrcichia Temperatur)
Lepende: NG = Machweisgrenze, G = Bestimmungsgrenze, Fettdmck = Uhaesehreituzg der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spegieller Indikatorparameter
Parameter Verfahren Lrgebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerie

Legicnella specics KBEAOO m] DTN EN IS0 11731 Teil 2 0 ERE100m] 130

und Empfchlung [IBA:

Systemische Untersuchungen

auf Legionellen (2012)
Volumen @ur DIN EN ISD 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisherechnung von und Empfehlung UBA;
Lagionella spec. Svatemische Untersuchungen

anf Legionellen (2012)

Legende:

Kommentare:

NG =Machweisgrense, BG = Bestimmungsgrenee, Feuldruck = Uberschngitung der G

Die Untersuchung aul Legionellen erfolgte mit HCYKCl-S4ureltsungbehand lung,

Beurteilung der Probe;

Der technische Malnahmenwert von 100 KBE/ 100 m] wurde -nicht- Uberschritten!
Es wurden weder im Direktverfabren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewicsen,
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Umwelthygiene

Staatlich aramkannte Unlersuchungsstalle nach & 15 Abs. d Trinkwy'

Marburg GrmbH & Co KG Akbzeditien pach DEN EN 150050 170250005 Dﬂk%ﬁ&me
Albrebrseainpdie i
LT .0 T
Untersuchungs-Nr, {Labor): 18-04075-002
Probenahimestalle; Wesersir, 28, 34125 Kassel - Zirkulation, PNY
Entnahmedatum / -uhrzeit; [5.08.2018 08:15
Analysedurchfiihrung: 15082018 08:15- Z5.08.2G18 13:28
Entnalmestellen-CODE (Labor): 32-564-01-1.-01
Probenchmer: Hert Aleksandar Kostic
Probenahme nach) DIM 180 5667-5/ DIN EN IS0 19458
Probenstatus; Analysenzweek b
Probenrmatcix: Trinkwasact
Grenzwerte; Verordnung Uber die Qualitdt von Wasser filr den menschlichen
Giebrauch{ Trinlowasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: [6.08.2018
Ahlesedatum: 28082018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter Y erfahren Erpebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerie
Wassestermperalur LM 38404-4 (1976} 58,7 5 0.1
Wassertemnperatur 2 (Maximal | DIN 38404-4 {1976) 63.5 "G 0.1
erreichle Temperatur) '
Legeade: WG = Machweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fetidruck = Uberselreilong der Grenze
Anlape 3 Teil 2 -Spezicller Indikatorparameter
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Legionella species KBE/I GG ml |DIN BN [S0 11731 Teil 2 ] KREADDm] 106

undd Empfelilung LI3A:

Systemische Untersuchungen

aul Legionellen (2012)
Yolumen zur DN EN [3C 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnlsherschnung von und Empfehlung UBA:

Lepionslla spec.

Syslemische Untersuchungen
auf Legionellen (2012)

Legende:

Kommentare:

NG =MNachweisgrenze, BG = Bestimmuongsgrenze, Felldnick = Ubesschreitung der Grenes

Dhe Untersuchung aul Legionellen erfolgte mit HCYKC|-Siureldsungbehandiung.

Beurteilung der Probe:

Der technische Malinahmenwerl von 100 KBE/ 100 ml wurde -nicht- Qberschritten!
s wurden weder im Dircktverfahren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen,

Perstnlich haftends Gesalischofterm;
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Umwelthygiene
Marhurg GmbH & Co KG

Staatich anerkannie Uniersachungasiedia nach § 15 &hs, 4 Trinkwy

AkkredRibct ok DIN ER TROIEC 1282008

Untersuchungs-Nr, {(Labor): 18-04075-003
Probenahmestelle:
FEinhebelmischarmatur
15082018 08:20

15082018 D820 - 28082018 13:28

32-564-01-1.-02

Entnatunedatum ( -uhrzait;
Analysedurchitihrung:
Entnalimestellen-CODE {Labor):

{{ DAKKS

Ehutuakie
Albeadistrenpalel e
CRPL BTG A B

Weserstr, 28, 34125 Kassel - Zimmer 701, Bad, Handwaschbecken,

Probenehmer: Herr Aleksandar Kostic
Probenahme nach: DIN 180 5667-5 / DIN EN 180 19458
Probenstatus: Analysenzweck b
Frobenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung ber die Qualitht von Wasser flir den menschlichen
Gebrauch( Trinkwasserverordimung - ‘I'rinkwy ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 16082018
Ablesedatam: 28082018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A} - Chemische Parameter {Indiliator
Parameter Verfahren Ergobnis Einheit Grenz- BG
Richtwerle
Wasserlemperatur DeIM 384044 (1974) 61,2 0 i1
Wassertemperatur 2 (Maximal (TN 384044 (1976) 63,9 “C 0,1
errelchle Temperitur)
Legende: MG = Machweisgrenze, Bl = Hestimmungsgreaza, Fetdruck - Ubersehrettung dor Grenzo
Anlawe 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameicr
[Parameter Verfahren Ergebniz Einheit Grenz-/ BG
Richiwerte

Legionella species KBE/ 100 ml (TN BN 1S 18731 Teil 2 i} KBRE/O0m] L0

untd Empfehlunz LUBA:

Systemische Untersuchungen

auf Legicnellen (2012}
WValumsen zur DIM EN 150 11731 Teil 2 | ml
Ergsbnishérechnung von und Empfehlung UBA:
Legionella spec. Systemizche Untersuchungen

autf Legionellen (2012)

Lepande:

Kommentare:

MG = Machweisgrenze, BO - Bestimmunpsgrenze, Fortdiuek = Uberschreiiung der Grenze

Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVK Cl-Stureldsungbehandlung,

Beurteilung der Probe;

Der technische Mafinahmenwert von 100 KBE/LOD m! wurde -nicht- (berschritten!
Es wurden weder im Dirckbverfahren noch im Membran{Tlitationsverfahren Legioneflen nachgewiesen,
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Umwelt h}’ giene Staalllch anerkannta Untersuchingsstelie nach § 15 Abs. 4 TrinkwV' a2,
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18-0407 5-004

Weserstr, 28, 34125 Kassel - Zimmer 703, Bad, Handwaschbecken,
Einhebelmischarmatur

15082018 08:25

Untersuchungs-Nr. (Labor):
Probenahmestelle:

Entnahmedatam / -uhrzeil:

Analysedurchfithrung: [5.08.2018 08:25 - 28.08.2018 13:28
Entnabmmestellen-CODE (Labor): 32-504-01-L-03
Probenshmur: Herr Alelsandar Kostic
Probesahme nach: DIN IS0 3607-5 / DIN BN [SO 19458
Probenstatus: Analyseneweck b
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung tber dic Qualitit von Wasser fiir den menschlichen
Gebravch{ Trintowasserverordnung - Trinlowy ) 0B.01.2018
Ansatzdatum: | 6.08 2018
Ablesedatum: 28082018
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A)- Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz- BG
Richtwerle
Wassertemperatar YN 38:440v1-1 (1976) 613 LE: 0,1
Wassertomperatur 2 (Maximal  |DIN 384044 (1974) 655.6 ke 1
erreichte Temperatur) L :
Legende: WO =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Feltdrock = Ubsrschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparameter
Parameter Verfihren Ergebnis Einbeit Grenz-/ BG
Richtwerie

Legionaila specics KBEO0 ml  |DIN EN 150 11731 Tail 2 0 EBEAOOm] 100

uril Emplehlung UBA:

Systemische Untersuchungen

auf Legionsllen (2012)
WVolumen zur DIN EN 130 11731 Teil 2 1 il
Erpebnisberechrmumg von urnd Empfehlung UBA:
Tegionsdla speg, Systemische Untersuchungen

auf Legionellen (2012)
Legende; M =Nachweisgrenze, BG = Bestimimungsgrenze, Felldnucl = Dherschreitnng der Grronze

Kommentare:

Die Untersuchung auf Legioneflen erfolgte mil HCVECl-S88urelésunghehandlung,

Beurteilung der Probe:

Der tochnische MaBnahmenwert von 100 KBE/ 100 m] wurde -nicht- iiberschritten!
Es wurden weder im Direktverfabren noch im Membranfiltrationsverfahren Legionellen nachgewiesen.
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Umwe l th}"' glene Stagilich anarkannts Unterzuchungssiella nach § 15 Abe, 4 Trinkwy

Marburg GmbH & Ca KG Alckvedditier! anch TH3 FN1S0IEC 1702 5:2008 : {( m“}ﬁﬁ,,hv
Albrdiviaeigald o
CeFL-1B LG 00 D

Untersuchungs-Nr. {Labor): 15-04075-005

Probenahmestelle: Weserstr. 28, 34125 Kassel - Zimmer 706, Bad, Handwaschbecken,

Finhebelmischarmatur

Entnahmedatum / -ulrzeit; L3508 2018 08:40

Analysedurchftthrung,; FS.08.2008 08:40 - 28.08.2018 1328

Entnahmestellen-CODE (Labor), 32-5664-0 L=L.-0

Probenchmer Herr Aleksandar Kostic
Probenahine nach; DIM 180 5667-5 / DIN EMN 150 19458

Probenstatus: Analysenzweck b

Probenmatrix: Trinkwassar

Grronuewerta; Verordnung {iber die Qualitht von Wasser flle den menschlichen

Gebrauch( Trinkwasserverordnung = Trinkw V') 08.01.2018

Ansatzdatun 16082018

Ablesedaium; 28082018

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Pavameter (Indilatorparameter)

Paramelér Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG

Richtwerte

Wasscriemporatur DN 38404 -4 {19745) 61,7 LY 0.1
Wasseriemperaiur 2 (Maximal TN 384044 (1978) 65,1 i 5 0,1
erreichle Temperatur) |
Legende: NG = Machweisgrenze, BG =Bestimmungsgronze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze ]
Anlage 3 Teil 2 -Spezieller Indikatorparamoeter

Parameter Verfahren Ergebnis Finheit Grenz-/ BG

Richtwerte
Legionetla specics KREN OO m] [N EN IS0 11731 Teil 2 f] KRBT 1005] 1

und Empfehlung LUBA:
Systemische Untersuchungen
auf Legionallen (2012}

Volumen wur DIN EN 150 11731 Teil 2 1 ml
Ergebnisberechnung von und Empfehlung TBA:
Legionella spec. Syslemische Untarsuchungen

auf Legionellen (2012}

Legende: NG = Machweserenze, BG = Bestimmungsgrenze; Fomdrnek = Uberschreitung der Crenzs

Kommentare:
Die Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCYKCl-S4ureltsungbehandlung,

Beurteilung der Probe:
Dier technische Malnahmenwert von 100 KBE/100 m! wurde -nicht- tiberschritten!
Es wurden weder im Direktverfabren noch im Membranfiltraticnsverfahren Legionellen nachgewiesen,

Persnlich haltainde Gesellsolalierin Uhewellliygiens Mty Apiechrift
‘Waknrik Betaitigunissgeactischat mbH Chnbbl & Co KG Fudelf Bredsoheidsr. 24
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Umwelthygiene
Martitrg GrmbH & Co KG

Untersuchungs-Nr, (Labor):
Probenahmestelle:

Entnalimedatun / -uhrzeit:
Analysedurchfthrung:

Entnahmestellen-CODE (Labor);

Probenchmer:
Probenahme nach:
Probenstatus:
Probenmatrix:
CrenEwerta:

Ansatzdatum;
Ablesedatum:

Anlage 3 Teil 1 und Anl

Stamllich enerkennte Untersuchungsstalla mach § 15 Abs, 4 Trinkwy

Akkreditial nach TIN ENISOAEC P25 2009

L8-04075-006
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Weserstr, 28, 34125 Kassel - Zimmer 708, Bad, Handwaschbecken,

Finhebelmischarmatur

L5.08.2018 08:30

15.08.2018 08:30 - 28.08 2018 13:28

A2-564-01-1.-05
Herr Aleksandar Kostic

DIN 180 5667-5/ DIN EN 180 194358

Analvsenzweele b
Trinkwasser

Verordoung {tber die Qualitét von Wasser [Ur den menschlichen
GebrauchiTrinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

16.082018
28082018

= Chemische Parameter (Indikatorparameter

LErgebnisherschnung von
Lepgionells spec,

ursd Emplehlung UBA:
Svatermische Untersuchungen
auf Legionellen (2012

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz- BG
Richtwerts
Wassertemparatur 12TH 384044 (1978) 60,3 i 01,1
Wassertemperatur 2 (Maximal — |DIN 38404-4 (1976) 65,0 e a1
crreichte Temperatur)
Legonde: WG = Nachweisgrenze, BG = Bestimununisgrence, Felldrack = Uberschreitung dor Grenze
Anlage 3 Teil 2 -Spezicller Indikatorparameter
Parameter Verfahven FErgebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Legionella species KBEA QO ml DN EN IS0 11731 Teil 2 0 ERENODmI 104
und Empfehlung UBA;
Svstemische Untersuchungsn
aul Legionellen (2012)
Volumen zur DHR EM IS0 11731 Teil 2 1 mil

Legende; M0 = Machweisgrenze, BG = Bestimmungsarenze, Fetldnick = Uberschreilung der CGrenme

Kommentare:

e Untersuchung auf Legionellen erfolgie mit HCYK.Cl-Siureldsungbehandhmg,

Beurtellung der Probe:

Der technische Malrahmenwerl von 100 KBES 0D m] wurde -nicht- Uberscheitten!
Es wurden weder im Direlctverfahren noch im Membranfilirationsverfahren Legionellen nachgswissen,

Parsin lich Iabende Geselischnftering
‘Wakurik Beteilipnnpsgeeclschalt nibH

Lhnraealdhygiooe Moy
GmbH & Co KG

Anachsify
Rudalf Braitsehaidaly, 24
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U mwe I lh}’ gl.erle tagilich aneriannte Uniersuchungssiella nach & 15 Abs. 4 Trinkw

Marburg GmbH & Co KG ddekredition mnch DN EW 1SCKIEC 17023:3005 ; [( Dﬂkﬁf‘:ﬂhn
bt i

Untersuchungs-Nr. (Labor): 18-04075-007

Probenahmestelle: Wescerstr. 28, 34125 Kasscl - Zimmer 705, Bad, Handwaschbecken,
Einhebelmischarmatuy

Entnahmedatum / -uhrzeit: £5.082018 D8:35

Analysedurchfiihrung: (5082018 DB:35 - 28.08.2018 13:28

Entnahmestellen-CODE (Labor): 32-564-0 | -L-0H3

Probenchmer: Herr Alcksandar Kostic

Probenatiene nach: DIN IS0 5667-5 / DIN EN IS0 19458

Probensiatus: Analysenzweck b

FProbenmatrix; Trinkwasser

Grenzwerie: Verordmmg tiber die Qualitit von Wasser filr den menschlichen
CGrebrauch{ Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.201%

Ansatzdatum: 16.08.201%

Ablezedatum: 28082018

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Pavameter {(Indikatorparameter

Parameter Vearfahren Trgebnis Linheit Greng- BG

Richtwerle
Wasserterperatur DI 384044 { 1976) 60,9 2l o |
Wasserternperatur 2 (Meaximal  |DIN 38404-4 (1976) 64,7 e 0,1
crreichte Teniperatur)

Legende: ™G =MNachweisgronze, DG = Restimmungagrenze, Feltdiuek = Ubersclreiung der Grepaee

ikatorparamaoler

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Cirenz-/ BG
Richtweria
Lupionells specics KBEAOD ml  [DIN EN ISO 11731 Teil 2 {1 K.BEAGDmI 10D

und Empichlung UBA:
Systemische Untersushungen
aul Legionellen {2012y

Volumen zur [IN EN IS0 11731 Teil 2 1 il
Ergebnisherschnung von und Emplellung TTRA:
Legionells spec, Systemische Untersuchungen

auf Legionsilen (2012

Legende: MG =Machweisgrenze, 35 = Bestimmungsgrenze, Fettdnsek = Uberschreitung der Grenze

Kommentare:
e Untersuchung auf Legionellen erfolgte mit HCVKCl-Siureldsungbehandlung.

Benrteilung der Probe:
Drer technische Malinahenenwerl von 100 KBE/ 100 ml wurde -nicht- iberschritten!
Es wurden weder im Direktverfahret noch im Membranfilirationsverfabiren Legionsllon nachgewissen.

K. Grob-Bender D. Briigel L. Luit L. Piepke

Laborieieerin Mikrobinlngic MTA BTA

Verieiler, Studentenwerk Kasscl
Umwelt Consult Dipl. [ng. Reinhard Prison
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